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 عرنوس  العنوان :

 

 يوم ــــــي لبارات الألمنـــروط الفنـــــر الشـــــــــدفت

ل ختلفة لعناصر التجهيزات في مراكز التحويجزاء المل التيار الكهربائي بين الأ يوم لنقدم بارات الألمنتستخ
 التالية:ويجب أن تحقق الشروط 

 يذكر اسم الشركة الصانعة .1
 يذكر بلد المنشأ .2
 %99..بائي بنسبة نقاوة لاتقل عن نعة من الألمنيوم الكهر يجب أن تكون البارات مص .3
 أن تكون ذات سطح صقيل وخالي من النتوءات والفراغات .4
 المطبقة عليه  الميكانيكيةأن يتحمل البار الإجهادات  .9
تيار قق البار أو انخفاض تحمله لليجب أن تكون البارات قابلة للتطعيج دون حدوث تشويه يؤدي الى تش .6

 مي المصمم عليه من قبل الشركة الصانعةالاس
 سم\444\يجب أن يكون طول البار  .7
 تقديم تقرير اختبار .8
 عام على الأقلان يلتزم بمدة ضمان  ..
 يجب تقديم عينة للدراسة .14

 لجدول التالي يبين عرض البار المطلوب ومقطعه.وا
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